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    WARNING!
–
–

–

–
–

–

–

ATTENZIONE!
–
–

–

–
–

–

–

ATTENTION!
–
–

–

–

–

–

–

ACHTUNG!
–
–

UWAGA!
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

ADVERTENCIA
–
–

–

–

–

–

–

UPOZORN NÍ
–
–

–

–
–

–

–

AVERTIZARE!
–
–

–

–

–

–

–

!
–
–

–

–

–

–

–

D KKAT!
–
–

–

–
–

–

–
z

     POWER ANALYZERS

     Instruction manual

     ANALYSEURS DE RÉSEAU

     Manuel opérationnel

DMG7000-7500-8000-9000

https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
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https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
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TITRE   Mesure Mesure Mesure Mesure Mesure Mesure Mesure Mesure Mesure Mesure

Personnalisable (P02.10)

TENSIONS

COURANTS

PUISSANCE

PUISSANCE ACTIVE

PUISSANCE RÉACTIVE

PUISSANCE APPARENTE

Indication de la phase

Liste des pages

Valeur de la mesure

Unité de mesure

Titre de la page

Indication sous-page
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FACTEUR DE PUISSANCE

ÉNERGIE

TARIF T1 (P02.11 = ON)

TARIF T2 (P02.11 = ON)

TARIF T3 (P02.11 = ON)

TARIF T4 (P02.11 = ON)

DIAGRAMME POLAIRE

ALARMES
Nbre alarmes 

actives
Nbre avis 

actifs
Nbre alarmes 
mémorisées

Nbre avis 
mémorisés

DIST. HARMONIQUE 
TOTALE

COMPTEUR HORAIRE 
(P05.01)

MODULES D’EXTENSION

ENTRÉES ANALOGIQUES 
(P15.n.01)

(P08.n.01)

ÉTAT INPUT/OUTPUT
(avec module d'extension 
installé)

DÉTAIL INPUT
(avec module d'extension 
installé)

DÉTAIL OUTPUT
(avec module d'extension 
installé)
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D'autres pages sont disponibles en accédant au menu via le bouton .

        

COMPTEURS (P10.n.01) 

Modèle : Numéro de 
série

État 
sauvegarde

État PLC État NFC

Data SW

TITRE   Mesure Mesure Mesure Mesure Mesure

FORMES D'ONDE pic

piC

pic

pic

HARMONIQUES VLN

FORMES D'ONDE pic

pic

pic

HARMONIQUES VLL

FORMES D'ONDE pic

pic

pic

pic

HARMONIQUES I

JOURNAL DES 
ÉVÉNEMENTS

QUALITÉ ÉNERGIE

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
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https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
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https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
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https://www.lovatoelectric.fr/EXS0000/EXS0000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/EXS0000/EXS0000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/EXS0000/EXS0000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/EXS0000/EXS0000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/EXS0000/EXS0000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/EXS4000/EXS4000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/EXS4000/EXS4000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/EXS4001/EXS4001/snp
https://www.lovatoelectric.fr/EXS4001/EXS4001/snp
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Tableaux avec mesures

Graphiques formes d'onde

Diagramme polaire

Définition des noms des points branch

Gestion des fichiers paramètres
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–

–

–
–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Récupération fichier de données

Lignes de données, mémoire libre et temps 
restant

Lignes de données, mémoire libre et temps 
restant

Modification : début de 
la configuration

Configuration : lecture et écriture sur le 
dispositif Réglage de l’horloge

Sélection des mesures : source (DMG ou points branch), mesures, type (Moyenne, MIN, MAX 
du dernier intervalle d'échantillonnage)

https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
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https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
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–

–
–

M01 - GENERAL UdM Default Range

P01.01
P01.02
P01.03

P01.04
P01.05
P01.06
P01.07

P01.08

P01.09
TOT

FUND

P01.10
P01.11
OFF:
Neutral
Ground
P01.12
P01.13

M02 - UTILITY UdM Default Range

–

–
–

M01 – GÉNÉRAL UdM Default Plage

P01.01 
P01.02 
P01.03 

P01.04

P01.05 
P01.06 
P01.07 

P01.08 

P01.09
TOT:

FUND : 

P01.10

P01.11
OFF : 
Neutre : 
Terre : 
P01.12
P01.13

M02 – UTILITAIRES UdM Default Plage

https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
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P02.06 

P02.07 

P02.08 

P02.10 
P02.11 
P02.12, P02.13 
P02.14 

M03 - PASSWORD UdM Default Range

For the use of passwords, refer to the appropriate section.
P03.01 

P03.02 
P03.03 
P03.04 

P03.05 

M04 - INTEGRATION UdM Default Range

P04.01 
Fixed: 

Sliding: 

Synchronism: 

Bus:

P04.02 
P04.03, P04.04, P04.05 

P04.06 

P04.07 

M05 – HOUR COUNTERS UdM Default Range

P02.06 

P02.07 

P02.08 

P02.10
P02.11
P02.12, P02.13
P02.14

M03 – MOT DE PASSE UdM Default Plage

Pour l'utilisation des mots de passe, se référer à la section respective.
P03.01

P03.02 
P03.03 
P03.04 

P03.05

M04 – INTÉGRATION UdM Default Plage

P04.01 
Fixe

Déroulant :

Synchronisme

Bus

P04.02

P04.03, P04.04, P04.05

P04.06

P04.07

M05 – COMPTEUR HORAIRE UdM Default Plage



I6
74

 G
B 

F 
12

 2
1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  3

11
00

50
8

P05.01
P05.02

P05.03

P05.04, P05.05, P05.06, P05.07, P05.08, P05.09

M06 – TREND GRAPHS (TRDn, n=1…40) UdM Default Range

P06.n.01 

P06.n.02 

P06.n.03 

P06.n.04 
P06.n.05 

P06.n.06 
P06.n.07 

M07 - COMMUNICATION (COMn, n=1...3) UdM Default Range

P05.01 

P05.02

P05.03

P05.04, P05.05, P05.06, P05.07, P05.08, P05.09 –

M06 - GRAPHIQUE TREND (TRDn, n=1…40) UdM Default Plage

P06.n.01

P06.n.02 

P06.n.03 

P06.n.04
P06.n.05

P06.n.06
P06.n.07

M07 - COMMUNICATION (COMn, n=1...3) UdM Default Plage
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P07.n.01 
P07.n.02 -
P07.n.03 -
P07.n.04 -
P07.n.05 -
P07.n.06, P07.n.07, P07.n.13 -
P07.n.08 -
P07.n.09 -
P07.n.10 -
Server: 
Client: 

P07.n.11, P07.n.12 -

M08 – LIMIT THRESHOLDS (LIMn, n=1...40) UdM Default Range

P08.n.01 –
P08.n.02 –

P08.n.03 –

P08.n.04 –
P08.n.05 –
Max: 
Min: 
Min + Max: 
P08.n.06, P08.n.07 –

P08.n.08 –
P08.n.09, P08.n.10 –

P08.n.11 –
P08.n.12 –
P08.n.13 –
ON: 

OFF: 

M09 - ALARMS (ALAn, n=1...40) UdM Default Range

P07.n.01
P07.n.02
P07.n.03
P07.n.04
P07.n.05
P07.n.06 – P07.n.07 – P07.n.13 

P07.n.08
P07.n.09 

P07.n.10
Serveur
Client

P07.n.11, P07.n.12

M08 - SEUILS LIMITE (LIMn, n=1. 40) UdM Default Plage

P08.n.01 
P08.n.02 

P08.n.03 

P08.n.04
P08.n.05 
Max

Min :

Min+Max :
P08.n.06, P08.n.07

P08.n.08
P18.n.09, P08.n.10

P08.n.11
P08.n.12 
P08.n.13
ON

OFF

M09 - ALARMES (ALAn, n=1. 40) UdM Default Plage
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P09.n.01 –

P09.n.02 –
P09.n.03 –
ON: 

OFF: 
P09.n.04 –

P09.n.05 –

M10 - COUNTERS (CNTn, n=1...8) UdM Default Range

P010.n.01 –

P010.n.02 –
P010.n.03 –

P010.n.04 –

P010.n.07 –

P010.n.08 –

M11 - PULSES (PULn, n=1...5) UdM Default Range

P11.n.01 –
P11.n.02 –
P11.n.03 –
P11.n.03 –

M12 – LED (LEDn, n=1...3) UdM Default Range

P12.n.01 –
P12.n.02 –
P12.n.03 – .
P12.n.04 –

M13 – DIGITAL INPUTS (INPn, n=1…12) UdM Default Range

P13.n.01 
OFF: 
ON: 
LOCK: 

P09.n.01 

P09.n.02 
P09.n.03
ON

OFF
P09.n.04 

P09.n.05

M10 - COMPTEURS (ALAn, n=1. 8) UdM Default Plage

P010.n.01 

P010.n.02 
P010.n.03

P010.n.04

P010.n.07 

P010.n.08 

M11 - IMPULSIONS (PULn, n=1...5) UdM Default Plage

P11.n.01 
P11.n.02
P11.n.03
P11.n.04

M12 – LED (LEDn, n=1...3) UdM Default Plage

P12.n.01
P12.n.02 
P12.n.03 

P12.n.04 

M13 - ENTRÉES NUMÉRIQUES 
(INPn, n=1… 12)

UdM Default Plage

P13.n.01 
OFF : 
ON :
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SYNC: 
TAR-A, TAR-B: 

TAR-A TAR-B Selected tariff

Cxx 

P13.n.02 
P13.n.03 
P13.n.04, P13.n.05 

M14 – DIGITAL OUTPUTS (OUTn, n=1...12) UdM Default Range

P14.n.01 –
OFF: 
ON: 
SEQ: 
LIMx – PLCx – ALAx – PULx – REMx – INPx – TIMx: 

GLOBAL ALARM – GLOBAL WARNING: 

P14.n.02 –
P14.n.03 –

M15 – ANALOG INPUTS (AINn, n=1...6) UdM Default Range

P15.n.01 –

P15.n.02, P15.n.03 – T

P15.n.04, P15.n.05 – T

P15.n.06 –
P15.n.07 –

M16 – ANALOG OUTPUTS (AOUn, n=1...6) UdM Default Range

LOCK:
SYNC : 
TAR-A, TAR-B :

TAR-A TAR-B Tarif sélectionné

Cxx

P13.n.02 
P13.n.03
P13.n.04, P13.n.05

M14 -SORTIES NUMÉRIQUES 
(OUTn, n=1. 12)

UdM Default Plage

P14.n.01 
OFF : 
ON :
SEQ :
LIMx – PLCx – ALAx – PULx – REMx INPx – TIMx :

ALARME GLOBALE – WARNING GLOBAL : 

P14.n.02
P14.n.03

M15 - ENTRÉES ANALOGIQUES 
(AINn, n=1. 6)

UdM Default Plage

P15.n.01

P15.n.02 et P15.n.03 

P15.n.04, P15.n.05 

P15.n.06
P15.n.07

M16 -SORTIES ANALOGIQUES 
(AOUn, n=1. 6)

UdM Default Plage
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P16.n.01 –

P16.n.02 –
P16.n.03 –

P16.n.04 –

P16.n.05 –
P16.n.06, P16.n.07 –

P16.n.08 and P16.n.09 –

M17 – USER PAGES (PAGn, n=1…4) UdM Default Range

P17.n.01 
P17.n.02 
P17.n.03… P18.n.11 

M18 – TIMER (TIMn, n=1…8) UdM Default Range

P18.n.01 –
P18.n.02 –
P18.n.03 –

M19 – ENERGY QUALITY 
(DMG9000 only)

UdM Default Range

P19.01 –
P19.02, P19.05 –

P19.03, P19.04 –

P16.n.01 

P16.n.02
P16.n.03 

P16.n.04 

P16.n.05
P16.n.06, P16.n.07

P16.n.08, P16.n.09

M17 – PAGES UTILISATEUR (LEDn, n=1… 4) UdM Default Plage

P17.n.01 
P17.n.02
P17.n.03…P18.n.11 

M18 – MINUTERIE (LEDn, n=1… 8) UdM Default Plage

P18.n.01 

P18.n.02
P18.n.03 

M19 – QUALITÉ ÉNERGIE 
(DMG9000 uniquement)

UdM Default Plage

P19.01
P19.02, P19.05

P19.03, P19.04

https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
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P19.06 –
OFF: .
THD: 
HAR: 

P19.07 –

P19.08 –

P19.09, P19.12 –

P19.10, P19.11 –

P19.13 –
P19.14 –
P19.15 –
P19.16 –
P19.17 –
P19.18 –
P19.19 –

M20 – EASY BRANCH (BRNn, n=1…32) UdM Default Range

P20.n.01 –
OFF: 
3ph: 
3x1ph: 

1ph: 
P20.n.02 –
P20.n.03 –
P20.n.04 –

L1–L2–L3: 
L1–L1–L1:
L2–L2–L2: 
L3–L3–L3:
P20.n.05 –

P20.n.06 –

P19.06
OFF :
THD
HAR :

P19.07

P19.08

P19.09, P19.12

P19.10, P19.11

P19.13
P19.14
P19.15
P19.16
P19.17
P19.18
P19.19

M20 – EASY BRANCH (BRNn, n=1…32) UdM Default Plage

P20.n.01
OFF : 
3Ph
3X1ph

1ph :

P20.n.02 
P20.n.03 
P20.n.04 –

L1-L2-L3 :
L1-L1-L1 :
L2-L2-L2 :
L3-L3-L3 :
P20.n.05 –

P20.n.06

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

https://www.lovatoelectric.fr/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.fr/CX01/CX01/snp
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–
–
–

–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–

https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
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https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
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Auxiliary power supply Alimentation auxiliaire

= =

= =

Voltage inputs Entrées de tension

Current inputs Entrées de courant

https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7000/DMG7000/snp
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Measurement accuracy Précision de mesure

Ambient conditions Conditions ambiantes

Insulation voltage Tensions d’isolation

Auxiliary supply and voltage input connections Connexions circuit d'alimentation et mesure des tensions

Current input connections Connexions circuit mesure de 
courants

RS-485 port connection (DMG7500-
DMG9000)

Connexions circuit interface RS-485 (DMG7500-DMG9000)

Ethernet port connection (DMG8000-
DMG9000)

Connexions circuit interface Ethernet (DMG8000-DMG9000)

Housing Boîtier

Certification and compliance Homologations et conformité

https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.fr/DMG9000/DMG9000/snp

