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–   Carefully read the manual before the installation or use.
–   This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or
safety hazards. 

–   Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and
short-circuit the CT input terminals.

–   The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
–   Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and

descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors,
omissions or contingencies arising there from are accepted.

–   A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the
equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment:
IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.

–   Clean the instrument with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.

The complete operating manual is downloadable a this QRcode.WARNING!

–   Leggere attentamente il manuale prima dell’utilizzo e l’installazione.
–   Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative
impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose. 

–   Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e
cortocircuitare i trasformatori di corrente.

–   Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del
dispositivo.

–   I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. 
Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.

–   Un interruttore o disgiuntore va compreso nell’impianto  elettrico dell’edificio. Esso deve trovarsi in stretta
vicinanza dell’apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell’operatore. Deve essere marchiato come
il dispositivo di interruzione dell’apparecchio: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.

–   Pulire lo strumento con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

É possibile scaricare il manuale completo inquadrando il codice QR.ATTENZIONE!

–   Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation. 
–   Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur
en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages à des personnes ou choses.

–   Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension
et court-circuiter les transformateurs de courant.

–   Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation
impropre du dispositif.

–   Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à

n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent
donc avoir aucune valeur contractuelle.

–   Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit
se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué
comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.

–   Nettoyer l’appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou
solvants.

Le manuel complet peut être téléchargé en visant le code QR.
ATTENTION !

–   Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen. 
–   Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem 
Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.

–   Vor jedem Eingriff am Instrument die Spannungszufuhr zu den Messeingängen trennen und die
Stromwandler kurzschlieβen.

–   Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die
elektrische Sicherheit.

–   Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert
werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne

Gewähr.
–   In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser
muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er
muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.

–   Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel
verwenden.

Scannen Sie den QR-Code, um die komplette Betriebsanleitung
herunterzuladen.

ACHTUNG!

–   Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador. 
–   Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación 
vigente a fin de evitar daños personales o materiales.

–   Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de
alimentación y medida, y cortocircuitar los transformadores de corriente. 

–   El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se
utilice de forma adecuada. 

–   Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento.

Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual. 
–   La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Éste  debe
encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además,
debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1).

–   Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni
disolventes.

Con el código QR se puede descargar el manual completo.ADVERTENCIA

–   Návod se pozorně pročtěte, než začnete regulátor instalovat a používat.
–   Tato zařízení smí instalovat kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení 

úrazů osob či poškození věcí. 
–   Před jakýmkoli zásahem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napětí a zkratujte transformátory

proudu.
–   Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
–   Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoli projít úpravami či dalším vývojem. Popisy a údaje

uvedené v katalogu nemají proto žádnou smluvní hodnotu.
–   Spínač či odpojovač je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Musejí být nainstalované v těsné

blízkosti přístroje a snadno dostupné pracovníku obsluhy. Je nutno ho označit jako vypínací zařízení přístroje:
IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.

–   Přístroj čistěte měkkou utěrkou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čistidla či rozpouštědla.

Celý manuál lze stáhnout sejmutím QR kódu.UPOZORNĚNÍ
–   Citiţi cu atenţie manualul înainte de instalare sau utilizare.
–   Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita 

deteriorări sau pericolele. 
–   Înainte de efectuarea oricărei operaţiuni de întreţinere asupra dispozitivului, îndepărtaţi toate tensiunile de la

intrările de măsurare şi de alimentare şi scurtcircuitaţi bornele de intrare CT.
–   Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranţa electrică în caz de utilizare incorectă a

echipamentului.
–   Produsele ilustrate în prezentul sunt supuse modificărilor şi schimbărilor fără notificare anterioară. Datele

tehnice şi descrierile din documentaţie sunt precise, în măsura cunoştinţelor noastre, dar nu se acceptă nicio
răspundere pentru erorile, omiterile sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.

–   Trebuie inclus un disjunctor în instalaţia electrică a clădirii. Acesta trebuie instalat aproape de echipament şi
într-o zonă uşor accesibilă operatorului. Acesta trebuie marcat ca fiind dispozitivul de deconectare al
echipamentului: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.

–   Curăţaţi instrumentul cu un material textil moale şi uscat; nu utilizaţi substanţe abrazive, detergenţi lichizi sau
solvenţi.

Manualul de operare complet poate fi descărcat prin acest QRcode.
AVERTIZARE! 

–   Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
–   W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia mienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez 

wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
–   Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i

zasilania oraz zewrzeć zaciski przekładnika prądowego.
–   Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku

niewłaściwego użytkowania urządzenia.
–   Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane.

Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej. 
–   W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on

znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony
jako urządzenie służące do wyłączania urządzenia: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.

–   Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środkow ściernych, płynnych detergentow lub
rozpuszczalnikow.

Pełną instrukcję obsługi można pobrać po zeskanowaniu kodu QR.
UWAGA!

–   Прежде чем приступать к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с
одержанием настоящего руководства.

–   Во избежание травм или материального ущерба монтаж должен существляться только
квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.

–   Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обесточить
все измерительные и питающие входные контакты, а также замкнуть накоротко входные контакты
трансформатора тока (ТТ).

–   Производитель не несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае
ненадлежащего использования устройства.

–   Изделия, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или
усовершенствованиям. Поэтому каталожные данные и описания не могут рассматриваться как
действительные с точки зрения контрактов

–   Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен
быть расположен вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель
должен быть промаркирован как отключающее устройство оборудования: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.

–   Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных
материалов, жидких моющих средств или растворителей.

Полное руководство можно скачать с помощью этого QR-кода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

–   Montaj ve kullanımdan önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz.
–   Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme ihtimaline karşı yürürlükte olan sistem kurma normlarına

göre kalifiye personel tarafından monte edilmelidirler 
–   Aparata (cihaz) herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ölçüm girişlerindeki gerilimi kesip akım

transformatörlerinede kısa devre yaptırınız.
–   Üretici aparatın hatalı kullanımından kaynaklanan elektriksel güvenliğe ait sorumluluk kabul etmez.
–   Bu dokümanda tarif edilen ürünler her an evrimlere veya değişimlere açıktır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve

değerler herhangi bir bağlayıcı değeri haiz değildir.
–   Binanın elektrik sisteminde bir anahtar veya şalter bulunmalıdır. Bu anahtar veya şalter operatörün kolaylıkla

ulaşabileceği yakın bir yerde olmalıdır. Aparatı (cihaz) devreden çıkartma görevi yapan bu anahtar veya
şalterin markası: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.

–   Aparatı (cihaz) sıvı deterjan veya solvent kullanarak yumuşak bir bez ile siliniz aşındırıcı temizlik ürünleri
kullanmayınız.

Kullanma kılavuzunun tamamını bu QR kodunu kullanarak indirebilirsiniz.DİKKAT!
–   Prije instalacije ili korištenja uređaja, pažljivo pročitajte upute.
–   Ovaj uređaj mora instalirati, u skladu s važećim normama, obučena osoba kako bi se izbjegle štete ili

sigurnosne 
opasnosti.

–   Prije bilo kakvog zahvata na uređaju otpojite napajanje s mjernih i napajajućih ulaza i kratko spojite ulazne
stezaljke strujnog transformatora.

–   Proizvođač ne snosi odgovornost za električnu sigurnost u slučaju nepravilnog korištenja opreme.

–   Ovdje prikazan uređaj predmet je stalnog usavršavanja i promjena bez prethodne najave. Tehnički podaci i
opisi u ovim uputama su točni, ali ne preuzimamo odgovornost za možebitne nenamjerne greške.

–   U električnu instalaciju zgrade mora biti instaliran prekidač. On mora biti instaliran blizu uređaja i na dohvat
ruke operatera, te označen kao rastavljač u skladu s normom IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1

–   Uređaj čistite s mekom, suhom krpom bez primjene abraziva, tekućina, otapala ili deterdženta.
Kompletne upute za upotrebu možete preuzeti putem ovog QR koda.UPOZORENJE! 

https://www.lovatoelectric.com
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DESCRIPTION
Les modules à thyristors de la série DCTL sont
prévus pour être utilisés dans des tableaux de
rephasage qui ont besoin d’une compensation
rapide du facteur de puissance, à cause de
variations très rapides de la charge inductive. En
général, ils sont commandés par des régulateurs
de rephasage automatiques, tels que les modèles
LOVATO Electric DCRG8-DCRG8F, mais ils sont
également compatibles avec n’importe quel
régulateur de rephasage dynamique (fast).
Grâce à la fonction intégrée de monitorage du
courant, véritable point fort qui distingue cette
série, ils peuvent détecter des conditions
anormales de fonctionnement se produisant au
niveau des gradins de condensateur, signalant
le problème et protégeant le banc chaque fois
que cela est possible. Il est aussi possible de
protéger individuellement la puissance
résiduelle en kvar du banc de condensateurs
par des mesures et des alarmes spécifiques.
Les DCTL peuvent fonctionner également par
communication sérielle RS485.  Dans ce cas, la
connexion par le contrôleur DCRG8F se produit
au moyen d’un bus 485, avec possibilité
d’échanger des données telles que températures,
puissance des gradins, alarmes, etc. et de les
afficher sur l’écran du régulateur DCRG8F.
Les modules à thyristors série DCTL n’ont pas
besoin d’une programmation particulière quand
ils sont utilisés suivant des caractéristiques
standards. Si l’utilisateur souhaite activer des
fonctions spéciales, comme par exemple la
configuration de protections personnalisées, il
peut utiliser le port optique à infrarouges intégré
et/ou la connectivité NFC en utilisant les mêmes
instruments matériels et logiciels que ceux
utilisés pour les autres dispositifs LOVATO
Electric (connecteurs CX..., logiciel Xpress, appli
LOVATO SAM1 ou appli LOVATO NFC).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
–  3 LED d’état (pour signaler la présence
d’alimentation, la commande enclenchée,
l’intervention d’une protection).

–  2 phases contrôlées.
–  Surveillance du flux de courant à l’intérieur du
banc de condensateurs par des
transformateurs de courant intégrés.

–  3 différentes tailles mécaniques et 5 tailles
électriques par banc de condensateurs
triphasés de 7,5 à 100kvar.

–  Tension nominale d’utilisation :
    - 400VAC (DCTLA400...)
    - 400...480VAC (DCTLA480...)
    - 600...690VAC (DCTLA690...).
–  Ventilateur de refroidissement contrôlé par
thermostat, avec diagnostic dédié (détection du
ventilateur déconnecté ou bloqué).

–  Possibilité d’installation verticalement ou
horizontalement.

–  Entrées de commande d’activation séparées
pour contrôle par contact propre ou par sortie
sous tension.

–  Sortie à relais avec contact inverseur pour
signal d’alarme totale ou commande du
ventilateur externe.

–  Alimentation auxiliaire séparée.
–  Connexions de puissance avec borne à vis
double (pour tailles mécaniques 1 et 2).

–  Protection thermique électronique intégrée.
–  Capteur de température analogique interne de
protection des thyristors.

–  Capteur de température externe en option pour
protéger le banc de condensateurs et/ou les
inductances filtre.

–  Diagnostic automatique avancé.
–  Connectivité NFC de programmation par
dispositif intelligent (smartphone ou tablette).

–  Interface optique frontale de programmation et
de maintenance.

–  Interface RS485 isolée (en option, montée
dans un logement dédié) avec protocole de
communication Modbus de connexion au
régulateur DCRG8F.

–  Compatible avec l’appli LOVATO SAM1, l’appli
LOVATO NFC, le logiciel de supervision
Synergyet le logiciel de configuration et de
contrôle à distance Xpress.

–  Accessoire en option pour fixation sur rail DIN
(pour tailles mécaniques 1 et 2).

DESCRIPTION
The DCTL series of thyristor modules is intended
to be used in power factor correction panels where
a fast compensation is required due to a very fast
variation of the inductive load. They are normally
controlled by a fast power factor controller like
LOVATO Electric DCRG8-DCRG8F series
controllers, even though they are compatible with
any type of fast compensation controller.
Thanks to their unique feature of having built-in
current monitoring, they can detect abnormal
situations occurring on the capacitor steps,
signalling the problem and protecting the bank
whenever possible. It is also possible to monitor
the step residual kvar power with dedicated
measurement and alarms.
DCTLs can operate with RS485 serial
communication. In this case the connection to the
DCRG8F controller can be done through an 485
bus, and it is possible to exchange data like
temperatures, step power, alarms etc and to show
them on the DCRG8F display.
The thyristor switch does not require any
particular programming when used with standard
features. If the user wants to enable any special
function like customized protections, this can be
done by means of the built-in infrared port and/or
NFC communications using the same hardware
and software tools used for other LOVATO Electric
devices (CX... dongles, Xpress software, LOVATO
SAM1 App or LOVATO NFC App).

GENERAL CHARACTERISTICS
–  3 status LEDs (to signal power, operating and
fault).

–  2-phase controlled switching.
–  Monitoring of the current flowing into the
capacitor bank through built-in current
transformers.

–  3 different mechanical sizes and 5 electrical
ratings for three-phase capacitor banks from
7.5 up to 100kvar.

–  Rated line voltage:
    - 400VAC (DCTLA400...)
    - 400...480VAC (DCTLA480...)
    - 600...690VAC (DCTLA690...).
–  Thermostatically controlled cooling fan, with
dedicated diagnostics (fan disconnected or
jammed).

–  Can be installed both vertically and horizontally.
–  Separate switch-on command inputs for both
static contact or from voltage control output.

–  Changeover relay output for global alarm or
external fan control.

–  Separated auxiliary supply.
–  Double power terminals (for mechanical sizes 
1 and 2).

–  Integrated electronic thermal protection.
–  Internal analogue temperature sensor to
protect the thyristors.

–  Optional external temperature sensor to protect
the capacitor bank and/or detuning reactors.

–  Advanced self-diagnostics.
–  NFC interface for programming with smart
devices (smartphone e tablet).

–  Front-mounted optical interface for
programming and maintenance.

–  Isolated RS485 interface (optional, mounted in
a dedicated slot) with Modbus protocol for
connection with DCRG8F controllers.

–  Compatible with the LOVATO SAM1 App,
LOVATO NFC App, Synergy supervision
software and Xpress remote control and
configuration software.

–  Optional accessories for DIN rail mounting (for
mechanical sizes 1 and 2).

DESCRIZIONE
I moduli a tiristori serie DCTL sono destinati
all’utilizzo in quadri di rifasamento dove è
necessaria una rapida compensazione del fattore
di potenza a causa di variazioni molto veloci del
carico induttivo. Vengono solitamente comandati
da regolatori di rifasamento automatici come i
modelli LOVATO Electric DCRG8-DCRG8F, ma
sono compatibili con qualsiasi tipo di regolatore
di rifasamento dinamico (fast).
Grazie alla funzione integrata di monitoraggio
della corrente, vero punto di forza che rende
unica questa serie, sono in grado di rilevare
condizioni anomale che si verificano sui gradini
a condensatori, segnalando il problema e
proteggendo il banco ogni qualvolta possibile. È
inoltre possibile monitorare individualmente la
potenza residua in kvar del banco di
condensatori con misure e allarmi dedicati.
I DCTL possono lavorare anche tramite
comunicazione seriale RS485.  In questo caso la
connessione tra il controllore DCRG8F viene fatta
tramite un bus 485, ed è possibile scambiare dati
come temperature, potenza dei gradini, allarmi,
ecc.. e mostrarli sul display del regolatore
DCRG8F.
I moduli a tiristori serie DCTL non richiedono
alcuna particolare programmazione quando
utilizzati con le caratteristiche standard. 
Se l’utente vuole abilitare funzioni speciali, come
ad esempio la configurazione di protezioni
personalizzate, lo può fare tramite la porta ottica a
infrarossi integrata e/o tramite connettività NFC
utilizzando gli stessi strumenti hardware e
software utilizzati per gli altri dispositivi LOVATO
Electric (connettori CX..., software Xpress, App
LOVATO SAM1 o App LOVATO NFC).

CARATTERISTICHE GENERALI
–  3 LED di stato (per segnalazione presenza di
alimentazione, comando attivo, intervento di
una protezione).

–  2 fasi controllate.
–  Monitoraggio della corrente che fluisce nel
banco di condensatori tramite trasformatori di
corrente integrati.

–  3 differenti taglie meccaniche e 5 taglie
elettriche per banchi di condensatori trifase da
7,5 a 100kvar.

–  Tensione nominale di impiego:
    - 400VAC (DCTLA400...);
    - 400...480VAC (DCTLA480...);
    - 600...690VAC (DCTLA690...).
–  Ventola di raffreddamento controllata
termostaticamente, con diagnostica dedicata
(rilevamento ventola disconnessa o bloccata).

–  Possibilità di essere installati in posizione
verticale o orizzontale.

–  Ingressi di comando attivazione separati per
comando da contatto pulito o da uscita in
tensione.

–  Uscita a relè con contatto in scambio per
segnalazione allarme globale o comando
ventola esterna.

–  Alimentazione ausiliaria separata.
–  Connessioni di potenza con morsetto doppio a
vite (per taglie meccaniche 1 e 2).

–  Protezione termica elettronica integrata.
–  Sensore di temperatura analogico interno per
proteggere i tiristori.

–  Sensore di temperatura esterno opzionale per
proteggere il banco di condensatori e/o
induttanze filtro.

–  Auto-diagnostica avanzata.
–  Connettività NFC per programmazione tramite
smart devices (smartphone e tablet).

–  Interfaccia ottica frontale per programmazione
e manutenzione.

–  Interfaccia RS485 isolata (opzionale, montata
in slot dedicato) con protocollo di
comunicazione Modbus per connessione a
regolatore DCRG8F.

–  Compatibilità con App LOVATO SAM1, App
LOVATO NFC, software di supervisione Synergy
e software di configurazione e controllo remoto
Xpress.

–  Accessorio opzionale per fissaggio su guida
DIN (per taglie meccaniche 1 e 2).

BESCHREIBUNG
Die Thyristormodule der Serie DCTL sind für den
Einsatz in Leistungsfaktorkorrekturpanels
vorgesehen, bei denen eine schnelle
Leistungsfaktorkompensation aufgrund sehr
schneller Schwankungen der induktiven Last
erforderlich ist. Sie werden normalerweise von
automatischen
Leistungsfaktorkorrektursteuerungen wie den
Modellen LOVATO Electric DCRG8-DCRG8F
gesteuert, sind aber mit jeder Art von
dynamischen Leistungsfaktorkorrekturregler (fast)
kompatibel.
Dank der integrierten Stromüberwachungs-
funktion, einer echten Stärke, die diese Serie
einzigartig macht, sind sie in der Lage,
anomale Zustände auf den Kondensatorenstufen
zu erkennen, das Problem zu melden und die
Bank wenn immer möglich zu schützen. Es ist
auch möglich, die Restleistung in kvar der
Kondensatorbank mit speziellen Messungen und
Alarmen individuell zu überwachen.
DCTLs können auch über die serielle RS485-
Kommunikation arbeiten.  In diesem Fall erfolgt
die Verbindung zwischen der Steuerung DCRG8F
über einen 485-Bus, und es ist möglich, Daten
wie Temperaturen, Schritt-Leistung, Alarme usw.
auszutauschen und auf dem Display der
Steuerung DCRG8F.
Die Thyristormodule der Serie DCTL benötigen
bei Verwendung mit Standardfunktionen keine
spezielle Programmierung. Wenn der Benutzer
spezielle Funktionen, wie z.B. die Konfiguration
von kundenspezifischen Schutzfunktionen,
aktivieren möchte, kann er dies über den
integrierten optischen Infrarot-Port und/oder über
NFC-Konnektivität mit den gleichen Hard- und
Software-Tools wie bei anderen LOVATO Electric-
Geräten (CX... Stecker, Xpress-Software, LOVATO
SAM1 App oder LOVATO NFC App) tun.

ALLGEMEINE MERKMALE
–  3 Status-LEDs (für Präsenzanzeige der
Stromversorgung, aktive Steuerung,
Schutzauslösung).

–  2 kontrollierte Phasen.
–  Überwachung des Stromflusses in der
Kondensatorbank durch integrierte
Stromwandler.

–  3 verschiedene mechanische Größen und 5
elektrische Größen für dreiphasige
Kondensatorbänke von 7,5 bis 100kvar.

–  Bemessungsbetriebsspannung:
    - 400VAC (DCTLA400...)
    - 400...480VAC (DCTLA480...)
    - 600...690VAC (DCTLA690...).
–  Thermostatisch geregelter Kühlventilator mit
spezieller Diagnose (Lüftererkennung getrennt
oder blockiert).

–  Möglichkeit der Installation in vertikaler oder
horizontaler Position.

–  Separate Aktivierungssteuereingänge für
sauberen Kontakt oder
Spannungsausgangssteuerung.

–  Relaisausgang mit Umschaltkontakt für globale
Alarmmeldung oder externe Lüftersteuerung.

–  Getrennte Hilfsversorgung.
–  Stromanschlüsse mit Doppelschraubanschluss
(für die mechanischen Größen 1 und 2).

–  Integrierter elektronischer Wärmeschutz.
–  Interner analoger Temperatursensor zum
Schutz der Thyristoren.

–  Optionaler externer Temperatursensor zum
Schutz der Kondensatorbank und/oder der
Filterinduktivitäten.

–  Erweiterte Selbstdiagnose.
–  NFC-Konnektivität für die Programmierung
über Smart Devices (Smartphones und
Tablets).

–  Optische Frontschnittstelle für Programmierung
und Wartung.

–  Isolierte RS485-Schnittstelle (optional, in
einem separaten Steckplatz montiert) mit
Modbus-Kommunikationsprotokoll zum
Anschluss an die Steuerung DCRG8F.

–  Kompatibel mit App LOVATO SAM1, App
LOVATO NFC, Überwachungssoftware Synergy
und Konfigurations- und Kontrollsoftware für
Fernsteuerung Xpress.

–  Optionales Zubehör für die Montage auf DIN-
Hutschiene (für die mechanischen Größen 1
und 2).

DESCRIPCIÓN
Los módulos de la serie DCTL están diseñados
para utilizarse en paneles de corrección del factor
de potencia en los que se requiere una compensación
rápida del factor de potencia debido a que se
producen variaciones muy veloces de la carga
inductiva. Aunque suelen controlarse mediante
reguladores automáticos del factor de potencia,
como los dispositivos DCRG8-DCRG8F de LOVATO
Electric, son compatibles con cualquier tipo de
regulador del factor de potencia dinámico (rápido).
Gracias a la función integrada de control de
corriente (auténtico punto fuerte que hace que
esta serie sea única), son capaces de detectar
las anomalías que se producen en los pasos de
los condensadores, lo que permite identificar el
problema y proteger la batería de condensadores
en la medida de lo posible.También es posible
controlar por separado la potencia residual (en
kvar) de la batería de condensadores con
medidas y alarmas especiales.
Asimismo, los módulos DCTL pueden funcionar
por medio de la comunicación serie RS485.  En
este caso, la conexión con el controlador DCRG8F
se lleva a cabo por medio de un bus 485, lo que
permite intercambiar información, como tempera-
tura, potencia de los pasos, alarmas y otros,
además de mostrarla en la pantalla del regulador
DCRG8F.
Los módulos de tiristor de la serie DCTL no
requieren ninguna programación especial
cuando se utilizan las características estándar.
Para activar las funciones especiales, como la
configuración de protección personalizada, podrá
utilizarse el puerto óptico de infrarrojos integrado
o la conectividad NFC con los mismos
instrumentos de software y hardware que se
emplean en otros dispositivos de LOVATO Electric
(conectores CX..., software Xpress, App LOVATO
SAM1 o App LOVATO NFC)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
–  3 LED de estado (para indicar la existencia de
alimentación, control activo e intervención de
una protección).

–  2 fases controladas.
–  Control de la corriente que fluye hasta la
batería de condensadores a través de los
transformadores de corriente integrados.

–  3 calibres mecánicos diferentes y 5 calibres
eléctricos para baterías de condensadores
trifásicos de 7,5 a 100kvar.

–  Tensión de línea nominal:
    - 400VAC (DCTLA400...)
    - 400…480VAC (DCTLA480...)
    - 600…690VAC (DCTLA690...).
–  Ventilador de refrigeración con control
termostático y diagnóstico específico (detección
de desconexión o bloqueo del ventilador).

–  Posibilidad de instalación en posición vertical u
horizontal.

–  Entradas de control de activación separadas
para control de contacto no alimentado o
tensión de salida.

–  Salida de relé con contacto conmutado para
indicación de alarma general o control de
ventilador externo.

–  Alimentación auxiliar separada.
–  Conexiones eléctricas con terminal doble
atornillado (calibres mecánicos 1 y 2).

–  Protección térmica electrónica integrada.
–  Sensor de temperatura analógico interno para
proteger los tiristores.

–  Sensor de temperatura externo opcional para
proteger la batería de condensadores o la
inductancia de filtrado.

–  Autodiagnóstico avanzado.
–  Conectividad NFC para emplear dispositivos
inteligentes (smartphone y tableta) en la
programación.

–  Interface óptica frontal para programación y
mantenimiento.

–  Interface RS485 aislada (opcional, montada en
ranura especial) con protocolo de
comunicación Modbus para establecer la
conexión con el regulador DCRG8F.

–  Compatibilidad con la aplicación App LOVATO
SAM1, la aplicación LOVATO NFC, el software
de supervisión Synergy y el software de
configuración y control remoto Xpress.

–  Accesorio opcional para fijación en guía DIN
(calibres mecánicos 1 y 2).

INSTALLATIONINSTALLATION INSTALLAZIONE INSTALLIERUNG INSTALACIÓN
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RECOMMENDATIONS
–  Couper l'alimentation des modules à thyristors à
chaque intervention sur la partie électrique et/ou
mécanique de la machine ou de l'installation.

–   Toujours prévoir un dispositif de coupure de
l'alimentation (sectionneur, contacteur de ligne,
etc.).

–   Ne pas installer le module à thyristors dans des
lieux contenant des explosifs ou des gaz
inflammables.

–   Ne pas installer le module à thyristors à proximité
de sources de chaleur.

–   Ne pas utiliser de boîtiers isolants car ils sont de
mauvais conducteurs de chaleur.

–   Une protection appropriée des SCR contre les
court-circuits ne peut être réalisée qu'en montant
des flexibles ultra rapides. 

–   Etant donné la présence d’une tension DC
constante dans les condensateurs débranchés,
égale à la crête de la tension secteur, il faut
dimensionner correctement les dispositifs de
décharge. On ne peut pas utiliser les résistances
de décharge normales car la tension DC constante
les détruirait. Il faut donc choisir des résistances
de décharge appropriées au branchement
permanent aux tensions DC, en mesure de
supporter la crête de tension secteur, et
dimensionnées de sorte que les condensateurs
puissent se décharger dans le délai requis après
avoir été débranchés du secteur.

–   On peut utiliser les modules thyristors pour
commuter les condensateurs en réseaux
triphasés, en batteries de condensateurs avec ou
sans inductances de filtre. Si l’on utilise les
condensateurs sans  inductances de filtre, les
modules peuvent être détruits par les transitoires
de courant dus aux variations rapides de tension ;
avec les condensateurs à inductances de filtre, il
est indispensable de contrôler que le courant ne
dépasse pas la valeur maximale de chaque
module. 

–   Les modules commutent sans engendrer un
courant de démarrage et un pourcentage élevé de
commutations dynamiques est garanti par l’unité
de commande. L’utilisation des modules est
indispensable pour la compensation dynamique
du facteur de puissance.

–   Les modules thyristors ne séparent pas
électriquement les circuits, il est nécessaire de
prévoir des dispositifs adéquats pour la séparation
électrique de la partie de puissance. Par ailleurs,
les lignes doivent être protégées selon les
réglementations en vigueur.

–   La tension des thyristors peut atteindre 200% par
rapport à la tension secteur à cause de la charge
du condensateur, notamment quand on utilise des
condensateurs à inductances de filtre ; les
tensions transitoires causent des niveaux de
courant élevés. En outre, dans le réseau de
distribution, les courts-circuits sont alimentés par
les courants de décharge des condensateurs qui
peuvent endommager sérieusement les modules
thyristors. 
Pour éviter ces conditions critiques, il est
recommandé de protéger les modules à l’aide de
fusibles. Pour ce faire, installer une combinaison
de fusibles de classe gL pour la ligne et de classe
gR pour les modules. L'utilisation de fusibles de
classe gRL est admise.

–   En présence de réseaux qui pourraient être
exposés à un risque de pics de courant ou
surtensions incontrôlées, prévoir une protection
adéquate des thyristors internes (par exemple,
dispositifs de protection de montée subite).

RECOMMENDATIONS
–  Switch off power to the thyristor module every
time you need to work on the electrical or
mechanical equipment of the system or machine.

–   A disconnecting device, such as switch
disconnector, line contactor, etc. must always be
included to cut off the power supply.

–   Do not install the thyristor switch  in areas
containing flammable gas or explosives.

–   Do not place the thyristor module close to
sources of heat.

–   Do not use an insulating enclosure since they are
poor heat conductors.

–   You can protect the SCR's properly against short
circuit only by using ultra-rapid fuses. 

–   Since there are ongoing conditions of DC voltage
in disconnected capacitors which are equal to the
peak of mains voltage, the discharging devices
must be rated correctly. 
In practice, this means that discharging resistors
cannot be used since the constant DC voltage
would destroy them. In these circumstances, it is
recommended to use discharging resistors
suitable for permanent connection to DC voltage
to match the voltage peak of the mains voltage at
capacitor switch off. Resistors need to be
dimensioned so that the capacitors are discharged
in the required time after disconnecting them from
the mains.

–   Thyristor modules can be used to switch
capacitors in 3-phase systems, in chocked and
unchoked capacitor banks. It is important to keep
in mind in unchoked capacitor banks that the
modules can be destroyed by current transients
caused by fast voltage fluctuations. Also in
chocked bank, it is imperative to control that the
current values do not exceed the maximum
current rating of each module.

–   Thyristor modules switch without inrush current
and provide smooth disconnection and high
switching frequency guaranteed by the firing unit.
Usage of this equipment is needed when rapid
switching capacitors at high rate.

–   Thyristor modules do not electrically separate
circuits. Suitable arrangements for the separation
from the power system are necessary. The lines
are to be protected according to electrical
regulations.

–   The thyristor voltage can reach a value double the
mains voltage caused by the capacitor charge so
especially when non-choked capacitors are used,
high current can occur due to voltage transients.
Furthermore short circuits in the grid are supplied
by the discharging currents of the capacitors and
these current can seriously damage the thyristor
modules! It is therefore recommended to protect
the modules with fuses to avoid such critical
conditions. A combination of gL class fuses for
the line and gR class types for the modules must
be installed for protection. The use of gRL class
fuses is also admissible.

–   In presence of networks which may be subjected
to the risk of uncontrolled overvoltages or current
peaks, provide adequate protections for the
protection of the internal thyristors (e.g. surge
protection devices).

RACCOMANDAZIONI
–  Interrompere l’alimentazione dei moduli a tiristori
ogni qualvolta si necessiti di intervenire sulla parte
elettrica e/o meccanica della macchina o impianto.

–   Prevedere sempre un dispositivo d’interruzione
(sezionatore, teleruttore di linea, ecc.)
dell’alimentazione di potenza.

–   Non installare il modulo a tiristori in ambienti
contenenti esplosivi o gas infiammabili.

–   Non collocare il modulo a tiristori vicino a fonti di
calore.

–   Non utilizzare cassette isolanti in quanto cattive
conduttrici di calore.

–   Una protezione adeguata degli SCR contro il corto
circuito può essere effettuata solo mediante il
montaggio di fusibili extrarapidi. 

–   Data la presenza di una tensione DC costante nei
condensatori disconnessi uguale al picco della
tensione di rete, i dispositivi di scarica devono
essere dimensionati correttamente. 
In pratica, questo significa che dei resistori di
scarica normali non possono essere utilizzati
perché la tensione DC costante li distruggerebbe.
In tali circostanze, si raccomanda di utilizzare dei
resistori di scarica adatti per il collegamento
permanente a tensioni DC e in grado di supportare
il picco di tensione di rete quando i condensatori
vengono scollegati. I resistori devono essere
dimensionati in modo che i condensatori si
scarichino nel tempo richiesto dopo aver
scollegato gli stessi dalla rete elettrica.

–   I moduli a tiristori possono essere utilizzati per
commutare condensatori in sistemi trifase, in
batterie di condensatori con oppure senza
induttanze di filtro.

    È importante tenere in considerazione che con i
condensatori senza induttanze di filtro i moduli
possono essere distrutti dai transitori di corrente
dovuti alle variazioni rapide di tensione. Anche nei
condensatori con induttanze di filtro è
indispensabile controllare che la corrente non
superi il valore massimo di corrente di ciascun
modulo. 

–   I moduli commutano senza generare una corrente
di spunto e un’alta percentuale di commutazioni
dinamiche è garantita dall’unità di comando.
L'utilizzo dei moduli è indispensabile per il
rifasamento dinamico.

–   I moduli a tiristori non separano elettricamente i
circuiti. Dispositivi adatti sono necessari per la
separazione elettrica dalla parte di potenza. Le
linee devono essere protette secondo le normative
vigenti. 

–   La tensione dei tiristori può raggiungere il 200%
di quella di rete a causa della carica del
condensatore, in modo particolare quando
vengono utilizzati condensatori con induttanze di
filtro; le tensioni transitorie causano elevati livelli
di corrente. Inoltre, i cortocircuiti nella rete di
distribuzione sono alimentati dalle correnti di
scarica dei condensatori e queste correnti
possono danneggiare seriamente i moduli a
tiristori. Pertanto si raccomanda di proteggere i
moduli con fusibili per evitare tali condizioni
critiche. Una combinazione di fusibili di classe gL
per la linea e di classe gR per i moduli deve
essere installata per la protezione. L'uso di fusibili
di classe gRL è ammissibile.

–   In presenza di reti che potrebbero essere soggette
al rischio di picchi di corrente o sovratensioni
incontrollate, prevedere adeguate protezioni per la
protezione dei tiristori interni (es. scaricatori di
sovratensione).

EMPFEHLUNGEN
–  Die Versorgung der Thyristormodule unterbrechen,
wenn man auf einen elektrischen oder
mechanischen Bestandteil der Maschine oder der
Anlage eingreifen muss.

–   Immer eine Trennvorrichtung (Trennschalter,
Linienfernschalter usw.) für die
Leistungsversorgung vorsehen.

–   Das Thyristormodul nicht in Räumen mit
explosionsgefährlicher Umgebung oder in der
Nähe von entflammbaren Gasen installieren.

–   Das Thyristormodul nicht in der Nähe von
Hitzequellen installieren.

–   Keine Isoliergehäuse benutzen, da sie schlechte
Wärmeleiter sind.

–   Eine gute Kurzschlusssicherung der SCR kann nur
durch Einbau von extraschnellen Sicherungen
erfolgen. 

–   Da in den abgeschalteten Kondensatoren eine
konstante Gleichspannung anliegt, die der Spitze
der Netzspannung entspricht, müssen die
Entladevorrichtungen korrekt dimensioniert sein.
Praktisch In bedeutet dies, dass normale
Entladewiderstände nicht verwendet werden
können, da sie durch konstante Gleichspannung
zerstört würden. In diesen Fällen wird empfohlen,
Entladewiderstände zu verwenden, die für den
dauerhaften Anschluss an Gleichspannungen
geeignet sind und die beim Trennen von
Kondensatoren Netzspitzenspannung ertragen
können. Die Widerstände müssen so bemessen
sein, dass sich die Kondensatoren nach dem
Trennen vom Netz in der erforderlichen Zeit
entladen.

–   Thyristor-Module können zum Schalten von
Kondensatoren in Drehstromsystemen, in
Kondensatorbänken mit oder ohne
Filterinduktivitäten eingesetzt werden. Es ist zu
beachten, dass bei Kondensatoren ohne
Filterinduktivitäten die Module durch
Stromtransienten aufgrund schneller
Spannungsänderungen zerstört werden können.
Auch bei Kondensatoren mit Filterinduktivitäten ist
darauf zu achten, dass der Strom den maximalen
Stromwert der einzelnen Module nicht überschreitet.

–   Die Module schalten ohne Einschaltstrom und ein
hoher Anteil an dynamischenSchaltvorgängen wird
durch das Steuergerät gewährleistet. Der Einsatz
von Modulen ist für die dynamische
Leistungsfaktorkorrektur unerlässlich.

–   Thyristormodule trennen die Stromkreise nicht
elektrisch. Zur elektrischen Trennung der
Leistungsseite sind geeignete Vorrichtungen
erforderlich. Die Leitungen müssen entsprechend
den geltenden Vorschriften geschützt werden. 

–   Die Thyristorspannung kann durch die
Kondensatorladung 200% der Netzspannung
erreichen, insbesondere bei Verwendung von
Kondensatoren mit Filterinduktivitäten; transiente
Spannungen verursachen hohe Stromstärken.
Darüber hinaus werden die Kurzschlüsse im
Verteilnetz durch die Entladeströme der
Kondensatoren versorgt und können die
Thyristormodule schwer beschädigen. Daher wird
empfohlen, die Module mit Sicherungen zu
schützen, um solche kritischen Bedingungen zu
vermeiden. Zum Schutz muss eine Kombination
von Sicherungen der Klasse gL für die Leitung und
Sicherungen der Klasse gR für die Module
installiert werden. Der Einsatz von Sicherungen der
Klasse gRL ist zulässig.

–   Bei Stromspitzen oder unkontrollierten
Überspannungen ausgesetzten Stromnetzen sind
die internen Thyristoren entsprechende zu
schützen (z. B. Überspannungsableiter).

RECOMENDACIONES
–  Cortar la corriente de los módulos de tiristor
siempre que sea necesario actuar en la parte
eléctrica o mecánica de la máquina o instalación.

–   Prever siempre el uso de un dispositivo de
interrupción de la alimentación de potencia
(seccionador, telerruptor de línea, etc.).

–   No instalar el módulo en lugares que contengan
explosivos o gases inflamables.

–   No colocar el módulo cerca de fuentes de calor.
–   No utilizar cajas aislantes, ya que conducen mal el
calor.

–   Solo puede garantizarse una protección adecuada
de los SCR contra cortocircuitos mediante el
montaje de fusibles ultrarrápidos.

–   Dado que los condensadores esconectados
presentan una tensión CC constante equivalente al
pico de la tensión de red, los dispositivos de
descarga tienen que ser de las dimensiones
oportunas. Esto significa que no es posible utilizar
las comunes resistencias de descarga porque la
tensión CC constante las dañaría. En esos casos
se recomienda utilizar resistencias de descarga
especiales para la conexión permanente a
tensiones CC, capaces de soportar el pico de
tensión de red cuando se desconectan los
condensadores. 
La dimensión de las resistencias tiene que
permitir que los condensadores se descarguen en
el tiempo necesario tras haberlos desconectado
de la red de suministro eléctrico.

–   Los módulos de tiristores pueden utilizarse para
conmutar condensadores en instalaciones
trifásicas y en baterías de condensadores con o
sin inductancias de filtrado. Cabe considerar que
con los condensadores sin inductancia de filtrado,
los transistores de corriente pueden dañar los
módulos a causa de las bruscas variaciones de
tensión; incluso con los condensadores dotados
de inductancias de filtrado es indispensable
controlar que la corriente no supere el valor
máximo de cada módulo. 

–   Los módulos se conmutan sin generar corriente
de arranque y la unidad de mando garantiza un
alto porcentaje de conmutaciones dinámicas. El
empleo de los módulos es indispensable para la
regulación dinámica del factor de potencia.

–   Los módulos de tiristores no separan
eléctricamente los circuitos, por tanto se
requieren dispositivos especiales para la
separación eléctrica de la parte de potencia. Las
líneas deben estar protegidas de conformidad con
las normativas vigentes. 

–   La tensión de los tiristores puede alcanzar el
200% de la de red debido a la carga del
condensador, especialmente cuando se utilizan
condensadores con inductancias de filtrado; las
tensiones transitorias provocan altos niveles de
corriente. Además, los cortocircuitos en la red de
distribución son alimentados por las corrientes de
descarga de los condensadores, que pueden
dañar seriamente los módulos de tiristores. Por
tanto se recomienda proteger los módulos con
fusibles a fin de evitar dichas condiciones críticas.
Para ello debe instalarse una combinación de
fusibles de clase gL para la línea y de clase gR
para los módulos; es posible utilizar fusibles de
clase gRL. 

–   Cuando haya redes que puedan estar expuestas al
riesgo de picos de corriente o de sobretensión
incontrolada, utilizar dispositivos adecuados para
proteger los tiristores internos
(p.ej. descargadores de sobretensión).

DCTL... thyristor modules
Moduli a tiristori DCTL...

Recommended inductors
Induttori raccomandati

Command with signal 8...30VDC Comando con segnale 8...30VDC Contrôle avec signal 8...30VDC Signalsteuerung 8...30VDC Control con señal 8...30VDC

SCHÉMAS DE CONNEXIONWIRING DIAGRAMS SCHEMI DI COLLEGAMENTO ANSCHLUSSPLÄNE ESQUEMAS DE CONEXIÓN

�

�  Surge protection device, to be installed in presence of critical networks which may be affected by
uncontrolled current peaks or overvoltages. Use SPD with a voltage protection rating lower or equal
to the peak inverse voltage value indicated in the table POWER RATINGS at page 7.

     Scaricatore di sovratensione, da installare in presenza di reti critiche che possono essere soggette a
sovracorrenti o sovratensioni incontrollate. Utilizzare scaricatori di sovratensione con un livello di
protezione inferiore o uguale al valore di tensione inversa massima riportato nella tabella
POTENZE NOMINALI di pag. 7.

https://www.lovatoelectric.com
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SCHÉMAS DE CONNEXIONWIRING DIAGRAMS SCHEMI DI COLLEGAMENTO ANSCHLUSSPLÄNE ESQUEMAS DE CONEXIÓN

Command via RS485 serial port with DCRG8F
automatic dynamic power factor controller

Comando via porta RS485 con regolatore
automatico di rifasamento dinamico DCRG8F

Contrôle via le port RS485 avec régulateur
automatique de rephasage dynamique DCRG8F

Steuerung über Port RS485 mit automatischem
dynamischen Leistungsfaktor-Korrekturregler
DCRG8F

Control mediante puerto RS485 con regulador
automático del factor de potencia dinámico
DCRG8F

Recommended inductors
Induttori raccomandati

DCTL... thyristor modules
Moduli a tiristori DCTL...

Command with dry contact Comando con contatto pulito Contrôle avec contact propre Ansteuerung über sauberen Kontakt Control con contacto no alimentado

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES
Les modules à thyristors série DCTL n’ont pas
besoin d’une programmation particulière quand
ils sont utilisés suivant les caractéristiques
standards. Si l’utilisateur souhaite activer des
fonctions spéciales, comme par exemple la
configuration de protections personnalisées, il
peut utiliser le port optique à infrarouges intégré
et/ou la connectivité NFC en utilisant les mêmes
instruments matériels et logiciels que ceux
utilisés pour les autres dispositifs LOVATO
Electric (connecteurs CX..., logiciel Xpress, appli
LOVATO SAM1 ou appli LOVATO NFC).
Pour plus de détails sur la programmation
consulter le manuel technique du DCTL (notice
I580), téléchargeable sur le site internet
www.LovatoElectric.com.

PARAMETER SETTINGS
The DCTL thyristors modules don’t require any
particular programming when used with standard
features. If the user wants to enable any special
function like customized protections, this can be
done by means of the built-in infrared port and/or
NFC communications using the same hardware
and software tools used for other LOVATO Electric
devices (CX... devices, Xpress software, 
LOVATO SAM1 or LOVATO NFC Apps).
For details about the programming
consult the complete manual of DCTL
(instruction I580), downloadable from the website
www.LovatoElectric.com.

SETTAGGIO PARAMETRI
I moduli a tiristori serie DCTL non richiedono
alcuna particolare programmazione quando
utilizzati con le caratteristiche standard. 
Se l’utente vuole abilitare funzioni speciali, come
ad esempio la configurazione di protezioni
personalizzate, lo può fare tramite la porta ottica a
infrarossi integrata e/o tramite connettività NFC
utilizzando gli stessi strumenti hardware e
software utilizzati per gli altri dispositivi LOVATO
Electric (connettori CX..., software Xpress, App
LOVATO SAM1 o App LOVATO NFC).
Per dettagli relativi alla programmazione
consultare il manuale completo dei DCTL
(istruzione I580), scaricabile dal sito internet
www.LovatoElectric.com.

EINSTELLUNG DER PARAMETER
Die Thyristormodule der Serie DCTL benötigen bei
Verwendung mit Standardfunktionen keine
spezielle Programmierung. Wenn der Benutzer
spezielle Funktionen, wie z.B. die Konfiguration
von kundenspezifischen Schutzfunktionen,
aktivieren möchte, kann er dies über den
integrierten optischen Infrarot-Port und/oder über
NFC-Konnektivität mit den gleichen Hard- und
Software-Tools wie bei anderen LOVATO Electric-
Geräten (CX... Stecker, Xpress-Software, 
LOVATO SAM1 App oder NFC LOVATO App) tun.
Weitere Details zur Programmierung und zu den
verfügbaren Funktionen sind im technischen
Handbuch von DCTL (Anleitung I580) enthalten.
Download über die Webseite
www.LovatoElectric.com möglich.

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
Los módulos de tiristor de la serie DCTL no
requieren ninguna programación especial cuando
se utilizan las características estándar. 
Para activar las funciones especiales, como la
configuración de protección personalizada, podrá
utilizarse el puerto óptico de infrarrojos integrado
o la conectividad NFC con los mismos
instrumentos de software y hardware que se
emplean en otros dispositivos de LOVATO Electric
(conectores CX..., software Xpress, App LOVATO
SAM1 o App LOVATO NFC).
Para obtener detalles sobre la programación
consulte el manual técnico del DCTL (instrucción
I580), que puede descargarse en el sitio 
www.LovatoElectric.com.

REQUIREMENTS
–  The DCRG8F controller must be equipped
with the optional RS485 communication
module code EXP1012.

–  Each DCTL thyristor module must be
equipped with the optional RS485
communication card code EXC1042.

–  With this configuration is possible to monitor
from the display of  DCRG8F controller the
status and the measures of each DCTL
thyristor module.

Note. The EXP1012 mounted on DCRG8F
controller is dedicated for the command of DCTL
thyristor modules. If necessary to connect the
DCRG8F controller to a supervision system (e.g.
a PC) is necessary to add another
communication expansion module, at choice
between the codes compatible with DCRG8F (in
the wiring diagram above is shown as example
another RS485 module EXP1012). 

REQUISITI
–  Il regolatore DCRG8F deve essere equipaggiato
con il modulo di comunicazione RS485
opzionale codice EXP1012. 

–  Ogni modulo a tiristori DCTL deve essere
equipaggiato con la scheda di comunicazione
RS485 opzionale codice EXC1042.

–  Con questa configurazione è possibile
monitorare dal display del regolatore DCR8GF
lo stato e misure di ogni modulo a tiristori
DCTL.

Nota. Il modulo EXP1012 montato sul regolatore
DCRG8F è dedicato al comando dei moduli a
tiristori DCTL. Se necessario connettere il
regolatore DCRG8F ad un sistema di supervisione
(es. un PC) è necessario aggiungere un secondo
modulo di comunicazione, a scelta tra le
espansioni compatibili con DCRG8F (nello
schema sopra è riportato a titolo di esempio un
altro modulo RS485 EXP1012).

CRITÈRES TECHNIQUES À RESPECTER
–  Le régulateur DCRG8F doit être équipé du
module de communication RS485 disponible
en option code EXP1012. 

–  Chaque module à thyristors DCTL doit être
équipé d’une carte de communication RS485
disponible en option code EXC1042.

–  Cette configuration permet de contrôler l’état et
les mesures de chaque module à thyristors
DCTL sur l’afficheur du régulateur DCR8GF.

Remarque. Le module EXP1012 monté sur le
régulateur DCRG8F est réservé au contrôle des
modules à thyristors DCTL. Le cas échéant,
connecter le régulateur DCRG8F à un système de
supervision (par ex., un ordinateur) ; il faut alors
ajouter un second module de communication, au
choix parmi les expansions compatibles avec le
DCRG8F (le schéma ci-dessus indique un autre
module RS485 
EXP1012, à titre d’exemple).

ANFORDERUNGEN
–  Die Steuerung DCRG8F muss mit dem
optionalen RS485-Kommunikationsmodulcode
EXP1012 ausgestattet sein. 

–  Jedes DCTL-Thyristormodul muss mit dem
optionalen RS485-Kommunikationskarte Code
EXC1042 ausgestattet sein. 

–  Mit dieser Konfiguration ist es möglich, vom
Display der Steuerung DCR8GF aus den Status
und die Messungen jedes DCTL-
Thyristormoduls zu überwachen.

Anmerkung Das am Regler DCRG8F montierte
Modul EXP1012 dient zur Steuerung der DCTL-
Thyristormodule. Gegebenenfalls die Steuerung
DCRG8F an einÜberwachungssystem (z.B. einen
PC)
anschließen und ein zweites
Kommunikationsmodul hinzufügen, das unter den
mit DCRG8F kompatiblen Erweiterungen
auszuwählen ist (in der obigen Abbildung ist
exemplarisch ein anderes RS485 EXP1012-Modul
dargestellt).

REQUISITOS
–  El regulador DCRG8F debe contar con el
módulo de comunicación RS485 opcional con
código EXP1012. 

–  Cada módulo DCTL debe tener una tarjeta de
comunicación RS485 opcional con código
EXC1042.

–  Con esta configuración es posible controlar el
estado y las medidas de cada módulo DCTL
en la pantalla del regulador DCR8GF.

Nota. El módulo EXP1012 montado en el
regulador DCRG8F se destina especialmente al
control de los módulos DCTL. Cuando sea
necesario conectar el regulador DCRG8F a un
sistema de supervisión (como un PC), habrá que
incorporar un segundo módulo de
comunicación; podrá elegirse entre los módulos
de expansión compatibles con DCRG8F (en el
esquema anterior figura otro módulo RS485
EXP1012 como ejemplo).

�

�  Surge protection device, to be installed in presence of critical networks which may be affected by
uncontrolled current peaks or overvoltages. Use SPD with a voltage protection rating lower or equal
to the peak inverse voltage value indicated in the table POWER RATINGS at page 7.

     Scaricatore di sovratensione, da installare in presenza di reti critiche che possono essere soggette a
sovracorrenti o sovratensioni incontrollate. Utilizzare scaricatori di sovratensione con un livello di
protezione inferiore o uguale al valore di tensione inversa massima riportato nella tabella 
POTENZE NOMINALI di pag. 7.
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Programmation avec port optique IR
–  Les paramètres des DCTL peuvent être
configurés via le port optique sur l’avant, en
utilisant l’adaptateur IR-USB code CX01 ou
l’adaptateur IR-Wi-Fi code CX02. 

–  Tout simplement en approchant un adaptateur
CX... près du port sur l’avant et en insérant les
fiches dans les prises prévues, les deux
dispositifs se reconnaîtront immédiatement et
le LED LINK vert de l’adaptateur de
programmation CX... se mettra à clignoter.

–  Les deux adaptateurs CX01 et CX02 peuvent
être utilisés pour la connexion du DCTL avec le
logiciel de programmation Xpress,
téléchargeable sur le site web
www.LovatoElectric.com.

–  L’adaptateur Wi-Fi CX02 permet également de
se connecter à l’appli LOVATO Electric SAM1,
disponible pour les smartphones et les
tablettes Android ou iOS.

Programming with IR optical port
–  The DCTL's parameters can be configured via
the front optical port, using the IR-USB CX01
programming adapter or the IR-Wi-Fi CX02
adapter. 

–  Simply approach a CX... adapter to the front
port and insert the plugs in the specific holds
to obtain the mutual recognition of the devices
as indicated by the green LINK LED on the
programming adapter.

–  Both adapters can be used in combination with
the Xpress remote control and configuration
software, downloadable from the website
www.LovatoElectric.com.

–  The Wi-Fi CX02 adapter can also be used in
combination with the LOVATO Electric SAM1
App for smartphones and tablets Android and
iOS based.

Programmazione con porta ottica IR
–  I parametri dei DCTL possono essere
configurati tramite la porta ottica frontale,
utilizzando l’adattatore IR-USB codice CX01 o
l’adattatore IR-Wi-Fi codice CX02. 

–  Semplicemente avvicinando un adattatore CX...
alla porta ottica frontale del DCTL ed inserendo
le spine negli appositi fori, si otterrà il
vicendevole riconoscimento dei dispositivi,
evidenziato dal colore verde del LED LINK
sull’adattatore di programmazione CX...

–  Entrambi gli adattatori CX01 e CX02 possono
essere utilizzati per la connessione del DCTL al
software di programmazione Xpress,
scaricabile dal sito web
www.LovatoElectric.com.

–  Tramite l’adattatore Wi-Fi CX02 è possibile
inoltre connettersi all’App LOVATO Electric
SAM1, disponibile per smartphone e tablet
Android e iOS.

Programmierung mit optischem Port IR
–  Die DCTL-Parameter können über den vorderen
optischen Port mit dem IR-USB-Adapter Code
CX01 oder dem Adapter IR-Wi-Fi Code CX02
konfiguriert werden.

–  Durch einfaches Annähern eines Adapters CX...
an den frontseitigen optischen Port des DCTL
und Einstecken der Stecker in die
entsprechenden Buchsen erkennen sich die
Geräte gegenseitig, was durch die grüne Farbe
der LED LINK am Programmierdongle
angezeigt wird.

–  Sowohl der Adapter CX01 als auch der Adapter
CX02 können verwendet werden, um das DCTL
mit der Xpress-Programmiersoftware zu
verbinden, die von der Website
www.LovatoElectric.com. heruntergeladen
werden kann.

–  Über den Wi-Fi-Adapter CX02 ist es auch
möglich, sich mit der App LOVATO Electric
SAM1 zu verbinden, die für Android- und iOS-
Smartphones und Tablets erhältlich ist.

Programación con puerto óptico IR
–  Los parámetros del DCTL se pueden configurar
por medio del puerto óptico frontal mediante el
uso del adaptador IR-USB con código CX01 o
el adaptador IR-Wi-Fi con código CX02. 

–  Basta con situar un adaptador CX... cerca del
puerto óptico frontal del DCTL e introducir las
clavijas en los orificios correspondientes para
que se reconozcan ambos dispositivos, lo que
se indica mediante el color verde del LED LINK
del adaptador de programación CX....

–  Se pueden emplear los adaptadores CX01 y
CX02 para conectar el DCTL al software de
programación Xpress, que puede descargare
en el sitio web www.LovatoElectric.com.

–  El adaptador Wi-Fi CX02 permite conectarse a
la App LOVATO Electric SAM1, que está
disponible para smartphones y tabletas
Android e iOS.
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QRcode for the download of the LOVATO SAM1 App from Google Play and App Store:

USB CX01 / Wi-Fi CX02 devices

Parameter setting from smartphone or tablet
with NFC
–  You can use the LOVATO NFC App, available for
Android and iOS tablets and smartphones, to
program the parameters in a simple, intuitive
manner, without the need for cables, and even
with the DCTL... powered off.

–  Simply place the smart device against the
DCTL...'s front panel to transfer the
programmed parameters.

–  Conditions for operation:
    1 -  The smart device must have the NFC

function activated and must be unlocked
(active)

    2 -  The DCTL..., if it is powered on, must be in
idle (OFF) state

    3 -  If you have set an advanced password, it
must be known, otherwise access will not
be possible

    4 -  We recommend having the App already
loaded into your smart device. If it is not,
you can still go to the next step, you will be
automatically guided to the installation site
on the online store

    5 -  Place the smart device against the
DCTL...'s front panel, more or less as
shown in the figure and hold it in position
(for a few seconds) until it beeps. The App
will launch automatically and the
parameters will be loaded and displayed

    6 -  Access to the parameters menu and editing
are just the same as for the other apps we
have considered previously.

          Once you have made the modification,
press Send and place the smartdevice
against the DCTL....'s front panel once
more. The parameters will be transferred
and activated after the DCTL.... is reset.

For details about the programming consult the
complete manual of DCTL... (instruction I580),
downloadable from the
website www.LovatoElectric.com.

Impostazione parametric da smartphone o tablet
con NFC
–  Mediante l’App LOVATO NFC, disponibile per
smart devices Android e iOS (smartphone e
tablet), è possibile accedere alla
programmazione dei parametri in un modo
semplice ed innovativo, che non ha bisogno di
alcun cavo di connessione ed è in grado di
operare addirittura con DCTL... disalimentato.

–  Semplicemente appoggiando uno smart device
sul frontale del DCTL... è possibile trasferire la
programmazione dei parametri.

–  Condizioni per il funzionamento:
    1 -  lo smart device deve avere la funzione NFC

supportata ed attivata e deve essere
sbloccato (attivo);

    2 -  il DCTL..., se alimentato, non deve essere
attivato (comando OFF);

    3 -  se è impostata una password avanzata,
questa deve essere nota, altrimenti
l’accesso non sarà possibile;

    4 -  si consiglia di avere la APP già caricata
sullo smart device. In caso contrario è
comunque possibile proseguire al punto
successivo, verrete guidati
automaticamente al sito di installazione
sullo store online;

    5 -  appoggiando lo smart device sul frontale
del DCTL..., grossomodo nella posizione
indicata dalla immagine tenendolo in
posizione per pochi secondi si udirà un
beep. La App sarà avviata automaticamente
e i parametri verranno letti e visualizzati
all’interno della App;

    6 -  l’accesso ai menu parametri e la loro
modifica avviene in modo del tutto identico
alle altre App viste precedentemente.

          Dopo aver effettuato le modifiche volute,
premere il tasto Invia e appoggiare di
nuovo lo smart device sul frontale del
DCTL.... I parametri saranno trasferiti e resi
operativi dopo il reset del DCTL....

Per dettagli relativi alla programmazione
consultare il manuale completo dei DCTL...
(istruzione I580), scaricabile dal sito internet
www.LovatoElectric.com.

Réglage des paramètres à partir d'un
Smartphone ou d'une tablette avec NCF
–  Avec l’Appli LOVATO NFC, disponible pour les
appareils intelligents Android ou iOS
(smartphones et tablettes), il est possible
d’accéder à la programmation des paramètres
de manière simple et innovante, sans aucun
câble de connexion et même avec le DCTL...
non alimenté.

–  En posant simplement un appareil intelligent
sur l’avant du DCTL..., il est possible de
transférer la programmation des paramètres.

–  Conditions nécessaires au fonctionnement :
    1 -  l'appareil intelligent doit supporter la

fonction NFC, qui doit être activée ;
l'appareil doit être débloqué (actif);

    2 -  si le DCTL... est sous alimentation, il ne
doit pas être enclenché (commande OFF).

    3 -  Si un mot de passe avancé a été configuré,
il doit avoir été conservé, sinon l'accès ne
sera pas possible;

    4 -  nous conseillons que l'APPLI soit déjà
chargée sur l'appareil intelligent. Dans le
cas contraire, il est toutefois possible de
passer au point suivant ; vous serez
automatiquement adressé au site
d'installation du store en ligne;

    5 -  en appuyant l'appareil intelligent sur l’avant
du DCTL..., plus au moins dans la position
indiquée sur l'image, et en le maintenant
dans cette position pendant quelques
secondes, un bip retentira. L’appli sera
automatiquement démarrée et les
paramètres seront lus et visualisés sur
celle-ci;

    6 -  l'accès au menu des paramètres et leur
modification a lieu de manière identique
aux applis vues précédemment.

          Après avoir apporté les modifications
souhaitées, appuyer sur la touche «
Envoyer » et appuyer de nouveau l’appareil
intelligent sur l’avant du DCTL.... Les
paramètres seront transférés et rendus
opérationnels après la réinitialisation du
DCTL....

Pour plus de détails sur la programmation
consulter le manuel technique du DCTL... (notice
I580), téléchargeable sur le site internet
www.LovatoElectric.com.

Parametereinstellung von Smartphone oder
Tablet mit NFC
–  Mit der App LOVATO NFC für Smart Devices
Android und iOS (Smartphones und Tablets)
können die Parameter schnell und innovativ
ohne Verbindungskabel sogar ohne
Spannungsversorgung des DCTL...
programmiert werden.

–  Hierzu muss das Smart Device einfach auf die
Vorderseite des DCTL... gelegt werden, damit
die programmierten Parameter übertragen
werden.

–  Betriebsbedingungen:
    1 -  Das Smart Device muss die NFC-Funktion

unterstützen, die entsprechende aktiviert
und entriegelt (aktiv). 

    2 -  DCTL... darf bei Stromversorgung nicht
aktiviert werden (Ansteuerung OFF).

    3 -  Wurde ein erweitertes Passwort
eingegeben, muss dieses bekannt sein, da
ansonsten der Zugriff nicht möglich ist.

    4 -  Es ist empfehlenswert, die APP bereits auf
das Smart Device heruntergeladen zu
haben. Andernfalls hat man auf jeden Fall
die Möglichkeit, auf den nächsten Punkt
überzugehen, von dem man automatisch
auf die Webseite des online Stores für die
Installierung Zugang hat.

    5 -  Wenn man das Smart Device ungefähr wie
in der Abbildung gezeigt einige Sekunden
lang auf die Vorderseite des DCTL... hält,
ertönt ein Piepton. Die App startet
automatisch und die Parameter werden
geladen und in der App angezeigt.

    6 -  Der Zugriff auf die Menüs der Parameter
und deren Änderung erfolgt analog zu den
bereits vorgestellten Apps.

          Nachdem die gewünschten Änderungen
durchgeführt worden sind, die Taste
Senden drücken und das Smart Device
erneut auf die Vorderseite des DCTL...
halten. Die Parameter werden übertragen
und sind nach einem Reset des DCTL...
betriebsbereit.

Weitere Details zur Programmierung und zu den
verfügbaren Funktionen sind im technischen
Handbuch von DCTL... (Anleitung I580) enthalten.
Download über die Webseite
www.LovatoElectric.com möglich.

Configuración de parámetros mediante
smartphone o tableta con NFC
–  Mediante la aplicación LOVATO NFC, disponible
para dispositivos inteligentes Android y iOS
(smartphone y tableta), se puede acceder a la
programación de los parámetros de una
manera sencilla e innovadora, que no necesita
ningún cable de conexión y es capaz de
funcionar incluso con el DCTL... sin
alimentación.

–  Tan solo hay que apoyar un dispositivo
inteligente en la parte frontal del DCTL... para
transferir la programación de los parámetros.

–  Condiciones de funcionamiento:
    1 -  el dispositivo inteligente debe disponer de

la función NFC, que debe estar activada;
además, tiene que estar desbloqueado
(activo);

    2 -  el DCTL... no debe estar activado si recibe
corriente (control OFF);

    3 -  Si se ha configurado una contraseña
avanzada, debe conocerse; de lo contrario,
el acceso no será posible;

    4 -  se recomienda tener la aplicación ya
cargada en el dispositivo inteligente. 
En caso contrario, de todos modos, se
puede continuar con el punto sucesivo, que
guía automáticamente hasta la página web
de instalación en la tienda online;

    5 -  al apoyar el dispositivo inteligente en la
parte frontal del DCTL..., más o menos en
la posición indicada en la imagen y,
manteniéndolo en posición durante unos
segundos, se escuchará un pitido. 
La aplicación se iniciará automáticamente y
los parámetros se leerán y mostrarán en la
aplicación;

    6 -  el acceso a los menús parámetros y su
modificación se realiza de manera
totalmente idéntica a las demás
aplicaciones vistas anteriormente.

          Tras realizar las modificaciones deseadas,
es preciso pulsar la tecla "Enviar" y apoyar
de nuevo el dispositivo inteligente sobre la
parte frontal del DCTL.... Los parámetros se
transferirán y estarán operativos tras
reiniciar el DCTL....

Para obtener detalles sobre la programación
consulte el manual técnico del DCTL...
(instrucción I580), que puede descargarse en el
sitio www.LovatoElectric.com.

QRcode for the download of the LOVATO NFC App from Google Play and App Store:

Position of the smartphone to communicate via NFC.

https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.com/CX02/CX02/snp


I590 GB I F D E 11 21 31100428

6LOVATO ELECTRIC S.P.A. 24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA - VIA DON E. MAZZA, 12 - TEL. +39 035 4282111 - info@LovatoElectric.com - www.LovatoElectric.com

MECHANICAL DIMENSIONS AND TERMINALS
ARRANGEMENT

DIMENSIONI MECCANICHE E DISPOSIZIONE
MORSETTI

DIMENSIONS MÉCANIQUES ET DISPOSITION
DES BORNES

MECHANISCHE ABMESSUNGEN UND
KLEMMENANORDNUNG

DIMENSIONES MECÁNICAS Y DISPOSICIÓN DE
LOS TERMINALES

A1 A2 11 14 12

- + C IN1 NTC NTCFAN

CONTROL
-+

SIZE 1 / DIMENSIONE 1:
DCTLA4000075 - DCTLA4000150 - DCTLA4000300
DCTLA4800090 - DCTLA4800180 - DCTLA4800360

Ø5.40

75

21
8

171.5
56

20
6

SIZE 2 / DIMENSIONE 2:
DCTLA4000500 
DCTLA4800600
DCTLA6900300 - DCTLA6900500

95
71 Ø5.40 182

21
4

22
6

SIZE 3 / DIMENSIONE 3:
DCTLA4001000
DCTLA4801200
DCTLA6901000

212

195

90

25 Ø10.60

216

97

15
4

27
5

30
1

SIZE 3 complete with terminal lugs kit EXA01 and terminals protection kit EXA02 (necessary only for cULus compliance).
DIMENSIONE 3 completo con KIT morsetti per UL codice EXA01 e kit protezione terminali EXA02 (solo per omologazione cUlus).

46
8

30
1

128

175

212

216

80

137

148

*

*

https://www.lovatoelectric.com/EXA02/EXA02/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA6901000/DCTLA6901000/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA01/EXA01/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA01/EXA01/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA6900300/DCTLA6900300/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4801200/DCTLA4801200/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800600/DCTLA4800600/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800360/DCTLA4800360/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800090/DCTLA4800090/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA6900500/DCTLA6900500/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800180/DCTLA4800180/snp
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000075/DCTLA4000075/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4001000/DCTLA4001000/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA02/EXA02/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000500/DCTLA4000500/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000150/DCTLA4000150/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000300/DCTLA4000300/snp
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POWER RATINGS POTENZE NOMINALI PUISSANCES NOMINALES NENNLEISTUNGEN POTENCIA NOMINAL

 Code                                                                                       DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA            DCTLA
 Codice                                                                                       400                4500                400                400                 400                 480                 480                 480                 480                 480                 690                 690                 690
 Code                                                                                        0075               0150               0300              0500               1000               0090               0180               0360               0600               1200               0300               0500               1000
 Code
 Código
 Tensione nominale di impiego Us
 Rated operating voltage Us
 Tension nominale Us                                                                                                   400VAC 50/60Hz                                                                                  400...480VAC 50/60Hz                                                       600…690VAC 50/60Hz
 Nennspannung Us
 Tensión nominal Us                                                                     
 Rated current Ie
 Corrente nominale Ie
 Courant assignee Ie                                                                  11A                 22A                 43A                72A                144A               11A                 22A                 43A                 72A                144A               29A                 48A                 96A
 Nennstrom
 Corriente nominal Ie                                                                    
 Step power
 Potenza gradino
 Puissance du gradin
 Stufenleistung
 Potencia de paso
                                                                  400VAC                  7.5kvar            15kvar            30kvar            50kvar           100kvar           7.5kvar            15kvar            30kvar            50kvar           100kvar           20kvar            33kvar            67kvar
                                                                  440VAC                       -                      -                      -                     -                      -                  8kvar            16.5kvar           33kvar            55kvar           110kvar           22kvar            37kvar            73kvar
                                                                  480VAC                       -                      -                      -                     -                      -                  9kvar             18kvar            36kvar            60kvar           120kvar           24kvar            40kvar            80kvar
                                                                  525VAC                       -                      -                      -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                 26kvar            44kvar            87kvar
                                                                  600VAC                       -                      -                      -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                 30kvar            50kvar           100kvar
                                                                  690VAC                       -                      -                      -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                 30kvar            50kvar           100kvar
 Peak inverse voltage 
 Tensione inversa massima 
 Tension inverse maxi                                                                                                         1800VAC                                                                                                   2200VAC                                                                            3600VAC
 Maximale inverse Spannung 
 Tensión inversa máxima                          

Auxiliary power supply:
terminals A1-A2                                                              
Us rated voltage                                                     100 - 240V~
Operating limits                                                       90 - 264V~
Frequency                                                                45 - 66 Hz
Drawn/dissipated power                         Size 1: 100-240V~ 4.6W 11.8VA
                                                               Size 2: 100-240V~ 5.8W 14.1VA
                                                               Size 3: 100-240V~ 5.8W 14.1VA
Capacitor bank supply voltage: 
terminals L1-L2-L3
                                                                                        
Us rated voltage                                             400V~ for DCTLA400...
                                                                 400...480V~ for DCTLA480...
                                                                 600...690V~ for DCTLA690...
Operating limits                                         340...440V~ for DCTLA400...
                                                                 340...528V~ for DCTLA480...
                                                                 340...759V~ for DCTLA690...
Frequency                                                                  45-65Hz
Rated current and power                            (see table “Power ratings”)
Control input: terminals 
CONTROL +/-                                                                   
Us rated voltage                                                        12...24V=
Operating limits                                                         8...30V=
Digital input: terminals C-IN1                                         
Input type                                                                  Negative
Applied voltage at contact                   5V= (provided by DCTL). Don’t apply
                                                            any voltage on the terminals C-IN1!
Input current                                                               ≤10mA
Low input signal                                                         ≤0.8V
High input signal                                                         ≥3.2V
Input signal delay                                                       ≥50ms
NTC probe input: terminals 
NTC-NTC
Type of sensor                                     NTC (LOVATO Electric code NTC01)
Measuring range                                                     -25...+85°C
Maximum connection length
                                                                                     3mt
Fan power supply:
terminals FAN + / -                                                          
Voltage supply                                                 5V= (provided by the
                                                             thyristor module). Don’t apply any
                                                             voltage on the terminals FAN +/- !!
Fan type                                                       The fans are integrated as 
                                                               standard (one on size 1, two on 
                                                           size 2 and 3). In case of replacement 
                                                            use exclusively EXP8004 accessory
Output: terminals 11-12-14
Contact type                                              1 NO/NC changeover contact
Operating voltage                                                        250V~
Rating                                                  NO contact AC1 5A-250V~ 5A 30V=
                                                            NC contact AC1 3A-250V~ 3A 30V=
UL use data                                                                  D300
Maximum usage voltage                                             250V~
Electrical life                                            NC contact – 10x103 operations
                                                               NO contact – 20x103 operations
Mechanical life                                                      107 operations
Insulation voltage
Rated insulation voltage                               480VAC for DCTLA400...
                                                                           and DCTLA480...
                                                                     690VAC for DCTLA690...
Rated impulse withstand voltage                     4kV for DCTLA400...
                                                                           and DCTLA480...
                                                                        6kV for DCTLA690...

Alimentazione ausiliaria:
morsetti A1-A2
Tensione nominale Us
Limiti di funzionamento
Frequenza
Potenza assorbita/dissipata

Tensione alimentazione del banco di
condensatori: terminali L1-L2-L3

Tensione nominale Us

Limiti di funzionamento

Frequenza
Corrente e potenza nominali
Ingresso di controllo: terminali 
CONTROL +/-
Tensione nominale Us
Limiti di funzionamento
Ingresso digitale: terminali C-IN1
Tipo d’ingresso
Tensione applicata al contatto

Corrente d’ingresso
Segnale d’ingresso basso
Segnale d’ingresso alto
Ritardo del segnale d’ingresso
Ingresso sonda NTC: terminali 
NTC-NTC
Tipo di sensore
Range di misura
Lunghezza massima della 
connessione
Alimentazione ventole:
morsetti FAN + / -
Tensione di alimentazione

Tipo di ventola

Uscita: morsetti 11-12-14
Tipo di contatto
Tensione d’impiego
Portata nominale

Dati d’impiego UL
Massima tensione d’impiego
Durata elettrica

Durata meccanica
Tensione di isolamento
Tensione nominale d’isolamento

Tensione nominale di tenuta a
Impulso

Alimentation auxiliaire:
bornes A1-A2
Tension nominale Us
Limites de fonctionnement
Fréquence
Puissance absorbée/dissipée

Tension d’alimentation du banc de 
condensateurs : bornes L1-L2-L3

Tension nominale Us

Limites de fonctionnement

Fréquence
Courant et puissance nominaux
Entrée de contrôle: bornes 
CONTROL +/-
Tension nominale Us
Limites de fonctionnement
Entrée numérique: bornes C-IN1
Type d'entrée
Tension appliquée au contact

Courant d'entrée
Signal d'entrée faible
Signal d'entrée élevé
Retard du signal d'entrée
Entrée sonde NTC: bornes NTC-NTC

Type de capteur
Plage de mesures
Longueur maxi de la connexion

Alimentation ventilateur:
bornes FAN + / -
Tension d'alimentation

Type de ventilateur

Sortie: bornes 11-12-14
Type de contact
Tension d'utilisation
Débit nominal

Caractéristiques d'emploi UL
Tension maximale d'emploi
Durée électrique

Durée mécanique
Tension d'isolation
Tension nominale d'isolation

Tension nominale de tenue aux
impulsions

Hilfsstromversorgung:
Klemmen A1-A2
Nennspannung Us
Betriebsgrenzen
Frequenz
Leistungsaufnahme/Leistungsverlust

Versorgungsspannung der 
Kondensatorenbank: 
Terminals L1-L2-L3
Nennspannung Us

Betriebsgrenzen

Frequenz
Nennstrom und -leistung
Kontrolleingang: Terminals 
CONTROL +/-
Nennspannung Us
Betriebsgrenzen
Digitaleingang: Terminals C-IN1
Eingangstyp
Spannung am Kontakt

Eingangsstrom
Niedriges Eingangssignal
Hohes Eingangssignal
Verzögerung des Eingangssignals
NTC-Sensoreingang: Klemmen
NTC-NTC
Sensortyp
Messbereich
Max. Verbindungslänge

Versorgung der Ventilatoren:
Klemmen FAN + / -
Versorgungsspannung

Ventilatorentypen

Ausgänge: Klemmen 11-12-14
Kontakttyp
Betriebsspannung
Bemessungsstrom

Betriebsdaten UL
Max. Betriebsspannung
Elektrische Lebensdauer

Mechanische Lebensdauer
Trennspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungs-Steh-
/Blitz/Schaltstoßspannung

Alimentación auxiliar:
terminales A1-A2
Tensión nominal Us
Límites de funcionamiento
Frecuencia
Consumo/disipación de potencia

Tensión de alimentación de la batería 
de condensadores:
terminales L1-L2-L3
Tensión nominal Us

Límites de funcionamiento

Frecuencia
Corriente y potencia nominales
Entrada de control: terminales 
CONTROL +/-
Tensión nominal Us
Límites de funcionamiento
Entrada digital: terminales C-IN1
Tipo de entrada
Tensión aplicada al contacto

Corriente de entrada
Tensión de entrada baja
Tensión de entrada alta
Retardo de entrada
Entrada sonda NTC: terminales 
NTC-NTC
Tipo de sensor
Rango de medida
Longitud máxima de la conexión

Alimentación ventiladores:
terminales FAN + / -
Tensión de alimentación

Tipo de ventilador

Salida: terminales 11-12-14
Tipo de contacto
Tensión de funcionamiento
Corriente nominal

Clasificación UL
Tensión de funcionamiento máxima
Resistencia eléctrica

Resistencia mecánica
Tensión de aislamiento
Tensión nominal de aislamiento

Tensión soportada nominal a impulsos

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

https://www.lovatoelectric.com/A69/A69/snp
https://www.lovatoelectric.com/A69/A69/snp
https://www.lovatoelectric.com/A69/A69/snp
https://www.lovatoelectric.com/A69/A69/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXP8004/EXP8004/snp
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com/NTC01/NTC01/snp
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Ambient operating conditions
                                                                                        
Operating temperature                               -20...+45°C without derating
Storage temperature                                               -30... +80°C
Relative humidity                                     <80% (IEC/EN/BS 60068-2-78)
Pollution degree                                                              2
Overvoltage category                                                      III
Maximum altitude                                         2000m without derating 
Climate sequence                                   Z/ABDM (IEC/EN/BS 60068-2-61)
Shock resistance                                       15g (IEC/EN/BS 60068-2-27)
Vibration resistance                                   0.7g (IEC/EN/BS 60068-2-6)
Connections - relay                                                         
Terminal types                                                   Screw type (fixed)
Wire cross-section (min. and max.)             0.2...4mm2 (26...10AWG)
Tightening torque                                                 0.8Nm (7lb.in)
Type of conductor                                 Use copper conductors only, 75°C
Fan connections and digital input

Terminal types                                                   Screw type (fixed)
Wire cross-section (min. and max.)           0.2...2.5mm2 (24...12AWG)
Tightening torque                                                0.44Nm (4lb.in)
Type of conductor                                 Use copper conductors only, 75°C
Power connections for 
DCTL size 1-2
Terminal types                                             Fixed – double lock clamp
Wire cross-section (min. and max.)                    2 x 2.5...35mm2

                                                                             2 x 18...2AWG
Imprint                                                   Hexagon socket head screw 4mm
Tightening torque for                                     4-5Nm / 2.95-3.69lb.ft
DCTLA4000075...DCTLA4000300, 
DCTLA4800090...DCTLA4800360                                    
Tightening torque for                                   5.5-6.5Nm / 4.06-4.79lb.ft
DCTLA4000500, DCTLA4800600, 
DCTLA6000300, DCTLA6000500                                     
Type of conductor                                 Use copper conductors only, 75°C
Power connections for DCTL size 3

Type of bars                                               25x5mm, hole diam. 11mm
Type of conductor                                 Use copper conductors only, 75°C
Conductor section                                                  Max. 50mm2

                                                                       1xAWG3/0 (for cULus
                                                                  compliance you must install
                                                                     n°2 lugs kit code EXA01
                                                                   + n°2 terminal shrouds kit 
                                                                              code EXA02)
Imprint                                                            Socket wrench 17mm
Tightening torque for                                         35Nm / 310 in-lbs
DCTLA4001000, DCTLA4801200,  
DCTLA6001000                                                                
Tightening torque for lugs EXA01                      42Nm / 375 in-lbs
Housing                                                                            
Installation                                                      Internal panel version
Material                                                         Polycarbonate RAL 7035
Degree of protection                                                     IP00
Installation                                             Screw fixing or DIN rail mounting
                                                              (IEC/EN/BS 60715) with EXP8003
                                                             accessory (only for sizes 1 and 2)
Weight                                                                              
                                                                                   1740g
                                                                                   2840g
                                                                                   6680g
Certifications and compliance
Certifications obtained                                                 cULus
Compliant with standards                               IEC/EN/BS 60947-4-3,
                                                                       IEC/EN/BS 61000-6-2,
                                                                       IEC/EN/BS 61000-6-4

Condizioni ambientali di
funzionamento
Temperatura d’impiego
Temperatura di stoccaggio
Umidità relativa
Inquinamento ambiente
Categoria di sovratensione
Altitudine massima
Sequenza climatica
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Connessioni alimentazione – relè
Tipo di morsetti
Sezione conduttori (min e max)
Coppia di serraggio
Tipo di conduttore
Connessioni alimentazione ventole 
e ingresso digitale

Tipo di morsetti
Sezione conduttori (min e max)
Coppia di serraggio
Tipo di conduttore
Connessioni potenza per DCTL 
taglia 1-2
Tipo di morsetti
Sezione conduttori (min e max)

Impronta
Coppia di serraggio per 
DCTLA4000075...DCTLA4000300,
DCTLA4800090...DCTLA4800360
Coppia di serraggio per 
DCTLA4000500, DCTLA4800600,
DCTLA6000300, DCTLA6000500
Tipo di conduttore
Connessioni potenza per DCTL
taglia 3
Tipo di barre
Tipo di conduttore
Sezione conduttori

Impronta
Coppia di serraggio per 
DCTLA4001000, DCTLA4801200,
DCTLA6001000
Coppia di serraggio per morsetti EXA01
Contenitore
Esecuzione
Materiale
Grado di protezione
Montaggio

Peso

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute
Conformità a norme

Conditions ambiantes de
fonctionnement
Température d'utilisation
Température de stockage
Humidité relative
Pollution du milieu
Catégorie de surtension
Altitude maximum
Séquence climatique
Résistance aux chocs
Résistance aux vibrations
Connexions - relais
Type de bornes
Section conducteurs (min. et max.)
Couple de serrage
Type de conducteur
Connexions d'alimentation des
ventilateurs et des entrées
numériques
Type de bornes
Section conducteurs (min. et max.)
Couple de serrage
Type de conducteur
Connexions puissance par 
DCTL taille 1-2
Type de bornes
Section conducteurs (min. et max.)

Empreinte
Couple de serrage pour 
DCTLA4000075...DCTLA4000300,
DCTLA4800090...DCTLA4800360
Couple de serrage pour 
DCTLA4000500, DCTLA4800600,
DCTLA6000300, DCTLA6000500
Type de conducteur
Connexions puissance par 
DCTL taille 3
Type de barres
Type de conducteur
Section des conducteurs

Empreinte
Couple de serrage pour
DCTLA4001000, DCTLA4801200,
DCTLA6001000
Couple de serrage pour EXA01
Boîtier
Exécution
Matériau
Niveau de protection
Montage

Poids

Homologations et conformité
Homologations
Conformité aux normes

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Relative Feuchte
Verschmutzungsgrad der Umgebung
Überspannungskategorie
Max. Höhenlage
Klimasequenz
Stoßfestigkeit
Schwingfestigkeit
Anschlüsse - relais
Klemmentyp
Leiterquerschnitt (min. und max.)
Anzugsmoment
Leitertyp
Stromanschlüsse der Ventilatoren
und digitale Eingänge

Klemmentyp
Leiterquerschnitt (min. und max.)
Anzugsmoment
Leitertyp
Leistungsanschlüsse DCTL 
Größe 1-2
Klemmentyp
Leiterquerschnitt (min. und max.)

Impressum
Anzugsmoment für 
DCTLA4000075...DCTLA4000300,
DCTLA4800090...DCTLA4800360
Anzugsmoment für 
DCTLA4000500, DCTLA4800600,
DCTLA6000300, DCTLA6000500
Leitertyp
Leistungsanschlüsse DCTL Größe 3

Barrentyp
Leitertyp
Leiterquerschnitt

Impressum
Anzugsmoment für
DCTLA4001000, DCTLA4801200,
DCTLA6001000
Anzugsmoment für EXA01
Gehäuse
Ausführung
Material
Schutzart
Montage

Gewicht

Zulassungen und Konformität
Zertifizierungen 
Konform mit den Normen

Condiciones ambientales de
funcionamiento
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Contaminación ambiental
Categoría de sobretensión
Altitud máxima
Secuencia climática
Resistencia a golpes
Resistencia a vibraciones
Conexiones - relé
Tipo de terminal
Sección de conductores (mín. y máx.)
Par de apriete
Tipo de conductor
Conexiones de alimentación de los 
ventiladores y las entradas digitales

Tipo de terminal
Sección de conductores (mín. y máx.)
Par de apriete
Tipo de conductor
Conexiones de alimentación de 
DCTL calibre 1-2
Tipo de terminal
Sección de conductores (mín. y máx.)

Huella
Par de apriete para
DCTLA4000075...DCTLA4000300,
DCTLA4800090...DCTLA4800360
Par de apriete para 
DCTLA4000500, DCTLA4800600,
DCTLA6000300, DCTLA600 0500
Tipo de conductor
Conexiones de alimentación de 
DCTL calibre 3
Tipo de barras
Tipo de conductor
Sección transversal de cables

Huella
Par de apriete para
DCTLA4001000, DCTLA4801200,
DCTLA6001000
Par de apriete de EXA01
Carcasa
Tipo
Material
Grado de protección
Montaje

Peso

Certificaciones y conformidad
Certificaciones
Normas

DCTLA4000075, DCTLA4000150, DCTLA4000300, DCTLA4800090, DCTLA4800180, DCTLA4800360
DCTLA4000500, DCTLA4800600, DCTLA6000300, DCTLA6000500
DCTLA4001000, DCTLA4801200, DCTLA6001000

https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4001000/DCTLA4001000/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800600/DCTLA4800600/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800600/DCTLA4800600/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800600/DCTLA4800600/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800600/DCTLA4800600/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000075/DCTLA4000075/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4801200/DCTLA4801200/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4801200/DCTLA4801200/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4801200/DCTLA4801200/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4801200/DCTLA4801200/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4801200/DCTLA4801200/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4801200/DCTLA4801200/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000075/DCTLA4000075/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA01/EXA01/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA01/EXA01/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA01/EXA01/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA01/EXA01/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA01/EXA01/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA01/EXA01/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000075/DCTLA4000075/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXA02/EXA02/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000075/DCTLA4000075/snp
https://www.lovatoelectric.com/EXP8003/EXP8003/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000500/DCTLA4000500/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000500/DCTLA4000500/snp
https://www.lovatoelectric.com
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000500/DCTLA4000500/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800600/DCTLA4800600/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800600/DCTLA4800600/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000075/DCTLA4000075/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800360/DCTLA4800360/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4001000/DCTLA4001000/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4001000/DCTLA4001000/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4001000/DCTLA4001000/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4001000/DCTLA4001000/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4001000/DCTLA4001000/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000300/DCTLA4000300/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000300/DCTLA4000300/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000300/DCTLA4000300/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000150/DCTLA4000150/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000300/DCTLA4000300/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000300/DCTLA4000300/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000500/DCTLA4000500/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000300/DCTLA4000300/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800090/DCTLA4800090/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800090/DCTLA4800090/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800090/DCTLA4800090/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800090/DCTLA4800090/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800090/DCTLA4800090/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000500/DCTLA4000500/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800180/DCTLA4800180/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000500/DCTLA4000500/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800360/DCTLA4800360/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800360/DCTLA4800360/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800360/DCTLA4800360/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800360/DCTLA4800360/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800360/DCTLA4800360/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4800090/DCTLA4800090/snp
https://www.lovatoelectric.com/DCTLA4000075/DCTLA4000075/snp

